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Amt far Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubiinden ' O&'v. 3
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81257 24 15 E-Mail: info@alt.gr.ch Internet: www.alt.gr.ch

15'1.0'.2025 ) Amt fiir Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubiinden
Christian Gujan Ringstrasse 10, 7001 Chur

081 257 26 77
christian.gujan@alt.gr.ch

Gemeindeverwaltung Luzein

E66755
Martin Kiing
Panyerstrasse 39
7243 Pany
Untersuchungsbericht
Allgemeines
Betrieb Trinkwasserversorgung St. Antonien, 7246 St. Anténien, Nr. 28004

Fir den Betrieb verantwortlich ~ Martin Kiing

Privatauftrag Uberpriifung, ob ausgewahite Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung
eingehalten werden

Fir die Erhebung verantwortlich Hans Fliitsch, Brunnenmeister

Eingang der Proben im Labor 08.10.2025, 14:54 Uhr

Untersuchungszeitraum 08.10.2025 - 13.10.2025

Proben und Ergebnisse

670158 DRS Ronenegg Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Probe vom: 08.10.2025, 13:30 h
Flaschennummer: 5190/1507/951
Probentemperatur: 7.2 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekiihit
Probenanlieferung: persénlich

Nutzung: genutzt

Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshdhe: 1620 m . M.

Trinkwasser im Verteilnetz

» ?EKFLI\L.tr\ « W \“)-‘-e"z—uﬂ

Mikrobiologische Untersuchungen SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime 190471 nn KBE/ml max. 300 KBE/ml TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken 11230 nn KBE/100 ml nn KBE/100 ml TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coli 72230 nn KBE/100 ml nn KBE/100 ml TBDV Anh. 1 einwandfrei
Chemische Untersuchungen SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
- Gesamtharte 78 8.5 °fH - - -
Nitrat 10274 <2 mg/l max. 40 mg/l TBDV Anh. 2 einwandfrei
Restharte 20273 0.574 °fH - - -
Saureverbrauch 20273 7.93 °fH - - -
Untersuchungen betreffend Metalle SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Calcium 78 30.4 mgl/l - - -
Magnesium 78 2.2 mg/l - - -

Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Nahere Angaben zu den SOPs und
zur Konformitatsbewertung stehen auf Anfrage sowie unter www.alt.qr.ch zur Verfligung. Das auszugsweise
Kopieren des Berichtes ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Labors gestattet.
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670159 OffentlichesWE-Ded—

Trinkwasser im Verteilnetz

Die Probe ist nicht in Ordnung.

Probe vom: 08.10.2025, 13:30 h
Flaschennummer: 5106/957/481
Probentemperatur: 13.2 °C
Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekiihlt

Probenanlieferung: persénlich
Nutzung: genutzt

Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen

Meereshthe: 1450 m ii. M.

Mikrobiologische Untersuchungen SOoP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Aerobe, mésophile Keime 190471 <10 KBE/mi max. 300 KBE/m! TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken 11230 nn KBE/100 ml nn KBE/100 ml TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coli 72230 1 KBE/100 ml nn KBE/100 m} TBDV Anh. 1 nichtin Ordnung
Chemische Untersuchungen SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Gesamtharte 78 16.5 °fH - - -
Nitrat 10274 <2 mg/l max. 40 mgfl TBDV Anh. 2 einwandfrei
Restharte 20273 2.30 °fH - - -
Saureverbrauch 20273 14.2 °fH - - -
Untersuchungen betreffend Metalle SOoP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Calcium 78 52.05 mg/l - - -
Magnesium 78 8.62 mg/i - - -

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung tiber Trinkwasser sowie Wasser in ffentlich zuganglichen Bédern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn =

nicht nachweisbar; < kleiner

Beurteilung

Die Probe 670159 (Offentliches WC Dorf) wird als im Wert vermindert beurteilt. Sie genugt damit nicht den

mikrobiologischen Anforderungen an ein Trinkwasser. Um eine ldnger andauernde fakale Verunreinigung des
Trinkwassers auszuschliessen, empfehlen wir, eine Nachkontrolle an der von der Verunreinigung betroffenen
Probenahmestelle zu veranlassen.

Kosten (exkl. MWST)

Gestiitzt auf Art. 58 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0) wird eine Gebiihr erhoben. Sie setzt sich
zusammen aus:

Untersuchungskosten CHF 362.25
Ausfertigungs- und Mitteilungsgebihren CHF 20.00
Total CHF 382.25

Freundliche Grisse

Amt fiir Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit Graubiinden

N
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/Christian Gujan

Wasserkontrolle r‘u

Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Nahere Angaben zu den SOPs und
zur Konformitétsbewertung stehen auf Anfrage sowie unter www.altqr.ch zur Verfigung. Das auszugsweise

Kopieren des Berichtes ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Labors gestattet.
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v 0 Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun
"§ Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81257 24 15 E-Mail: info@alt.gr.ch Internet: www.alt.gr.ch
03'1‘ 1.2025 Amt fiir Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubiinden
Christian Gujan Ringstrasse 10, 7001 Chur

081257 26 77
christian.gujan@alt.gr.ch

Gemeindeverwaltung Luzein

E68893
Martin Kiing
Panyerstrasse 39
7243 Pany
Untersuchungsbericht
Allgemeines
Betrieb Trinkwasserversorgung St. Anténien, 7246 St. Antdnien, Nr. 28004
Flr den Betrieb verantwortlich  Martin Kiing
Privatauftrag Uberpriifung, ob ausgewahlte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung
eingehalten werden
Fir die Erhebung verantwortlich Manfred Meier
Eingang der Proben im Labor 28.10.2025, 14:27 Uhr
Untersuchungszeitraum 28.10.2025 - 31.10.2025
Proben und Ergebnisse
671988 Dorfbrunnen/Pfarrgarten Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.
Trinkwasser im Verteilnetz Probe vom: 28.10.2025, 13:15 h
Flaschennummer: 6149
5 . Probentemperatur: 7.9 °C
‘P\a!;_&\ Aschanna Aussehen: Klar
- B el Probenzustand bei Eingang: gekiihlt
QL’ b / ASCJ\ ‘ Probenanlieferung: persénlich

Nutzung: genutzt

Witterung: starker Regen / Schneeschmelze in den letzten 24h

Meereshohe: 1440 m (i. M.

Mikrobiologische Untersuchungen SOP Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime 190471 nn KBE/ml max. 300 KBE/m einwandfrei
Enterokokken 11230 nn KBE/100 ml nn KBE/100 ml einwandfrei
Escherichia coli 72230 nn KBE/100 ml nn KBE/100 ml einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung iiber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Bédern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn =

nicht nachweisbar

Kosten (exkl. MWST)

Gestitzt auf Art. 58 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0) wird eine Geblihr erhoben. Sie setzt sich

Zusammen aus: ‘

Untersuchungskosten CHF 77.65
Ausfertigungs- und Mitteilungsgebiihren CHF 20.00
Total ’ CHF - 97.65

Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Nahere Angaben zu den SOPs und
zur Konformitéatsbewertung stehen auf Anfrage sowie unter www.alt.qr.ch zur Verfligung. Das auszugsweise
Kopieren des Berichtes ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Labors gestattet.
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